République du Niger !
Cabinet du  Premier Autorité de Régulation du Secteur de VEnergie

Ministre

Loi n®2015-38 du 2/12/2015

madifiée et complétée par la loi n® 2020-060
dua 25/1172020

000013

COLLEGE DE REGULATION DECISION N2 _ ARSE/CR/2025
Du .|| I'.I fCpT 'm'?l;

Portant avis sur le dossier de demande d’ Autorisation
d'ouverture et d'exploitation  d'un  dépit
d’hydrocarbures de 3*™ classe dénommé Station-
Service GSP dans la Commune Urbaine de Gaya.

LE COLLEGE DE REGULATION DU SFCTEUR DE L'ENERGIE,

Vu  la Charte de la Refondation promulguée le 26 mars 2025 ;

Yu  la Proclamation du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie en date du 28 juillet
2023 ;

Vu  l'ordonnance n® 2023-01 du 28 juillet 2023, portant suspension de la Constitution du 25
novembre 2010 et eréant le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) ;

Vu  l'ordonnance n®2023-02 du 28 juillet 2023, portant organisation des pouvoirs publics
pendant la Péniode de transition ;

Vu  la loi n"66-033 du 24 mai 1966, relative aux établissements dangereux, insalubres et
incommodes modifide et complétée par les ordonnances n® 076-21/PCMS du 31 juillet
1976 et n® 045/PCMS du 27 décembre 1979, et leurs textes d application subséquents :

¥Yu la loi n® 98- 56 du 29 Décembre 1998, portant loi-cadre relative a la Gestion de
I"Environnement et ses textes d application ;

Yu la loi n"2015-58 du 02 décembre 2015, portant création. missions, organisation &t
fonctionnement d'une Autorité Administrative Indépendante dénommée « Autorité de
Régulation du Secteur de I"Energie (ARSE) » modifiée et complétée par la loi n® 2020-060
du 25 novembre 2020 ;

Vu  le décret n®2019-539/PRN/PM du 20 septembre 2019, portant nomination du Directeur
Geénéral de 1" Autorité de Régulation du Secteur de 1"Energie (ARSE) ;

Vu  le décret n"2021-159PRN/PM du 05 mars 2021, portant attributions, organisation et
fonctionnement des Services de I’ Autorité de Régulation du Secteur de 1'Energie (ARSE) ;

Vu  le déeret n"2022-019/PRN/PM du 06 janvier 2022, portant nomination des Directeurs de
1" Autorité de Reégulation du Secteur de I'Energie au Cabinet du Premier Ministre ;

Yu larmété conjoint n°0024MMMPe/SG/DL du 11 Janvier 2023, fixant les distances
minimales refatives 4 |"implantation des dépdts d"hydrocarbures rangés dans la 1°7%, 2°™,
3™ classe des établissements dangereux. insalubres et incommodes ;
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VYu  le Procés-Verbal de Presiation de Serment du Directeur Général de ' ARSE NR015/GICANY
en date du 28 octobre 2019 ;

Vu le Procés-Verbal de Prestation de Serment des Trois Directeurs de 1" ARSE N*006/G/CANY
en date du 11 février 2022 ;

Vu  le Bordereau d’enveoi n®000059/SG/DGH/DRDH du 17 juillet 2025, pour avis de | Autorité
de Régulation du Secteur de I"Energie (ARSE), d'un dossier de demande d’autorisation
d ouverture et d'exploitation d’'un dépot d’hydrocarbures dans la Commune Urbaine de
Gaya, Département de Gaya, Région de Dosso

Aprés en avoir délibéré fe 09 septembre 2025,
DECIDE :

Article premier : " Autorité de Régulation du Secteur de 1'Energie « ARSE » fonde la présente
decision sur les dispositions de "article 4 (nouveau) de la loi n"2020-060 due 25 novembre 2020
modifiant et complétant la loi n°2015-58 du 02 décembre 2015, portant création, missions,
orgamsation ¢ fonctionnement d'une Auwtorité Administrative Indépendante dénommée
« Autorité de Régulation du Secteur de 'Energie (ARSE) » qui dispose ; « les dossiers de
demandes de licences, des autorisations et des agréments constituds conformément a la
réglementation en vigueur soni déposés contre récépissé aupris des Ministéres en charge de
'édlectricité et du Pétrole qui les soumettent a avis préalable de 'ARSE ».

Article 2: Aprés la visite de terrain réalisée par I'ARSE le 21 aolt 2025 ef 'examen des
documents joints au bordereau d’envoi sur le projet d'implantation et d’exploitation d'un dépot

d'hydrocarbures de 3™ classe dénommé Station-Service GSP dans la Commune Urbaine de
Gaya, Département de Gaya (Région de Dosso), les constats ci-aprés sont faits ;

SURLAP :

Conformément aux dispositions de 1"article 4 de la loi n®66-033 relative aux éablissements
dangereux, msalubres et incommode qui stipule que « Les établissements rangés dans la 3"™

classe doivent faire l'objel, avant leur owverture, d'une déclaration écrite adressée a l'auiorité
ctelminisiraiive »

= La Société Ghanami Service Petrolier (GSP) a saisi le Ministére du pétrole aux fins d'une
autorisation d’ouverture et d'exploitation d'une station-service correspondant & un dépit
d'hydrocarbures de 3°™ classe, tourefois la demande d’autorisation n'est pas jointe au
dossier soumis.

= Comme le requiert la procédure de délivrance de I"autorisation d’ouverture et d"exploitation
d'un tel dépit d"hydrocarbures



=  Un rapport de visite de terrain effectuée le 29 novembre 2024, a été joint au dossier. /N
est d souligner que cette visite a ¢ réalisée antérieurement au dépior officiel de la
demande.

SUR LE FOND DU DOSSIER :

L.’ examen sur le fond du dossier, a permis de faire fes observations suivantes :

L

Sur la conformité du dossier relativement & la constitution du dossier conformément au
décret n*76-129/PCMS/MMH du 31 juillet 1976 portant modalités d*application de la
loi n°66-033 du 24mai 1966 relative aux établissements Dangereux, Insalubres ou
Incommaodes (EDIT) :

La demande qui devait étre adressée au Ministre du Pétrole n'est pas jointe dossier.

Sur la conformité technigue relativemnent a "arrété
n“014MMHMDRMIMTPT/UMCECI du 1 novembre 1976 dédictant les
prescriptions générales auxquelles doivent €re soumis les établissements dangereux
insalubres ou incommodes rangés dans la 3™ classe :

A. PRESCRIPTIONS SPECIALES AUX ETABLISSEMENTS PRESENTANT
DES DANGERS IPEXPLOSION OU D'INCENDIE :

Article 18 : « les locaux dans lesquels sont stockées ou manipulées les matiéres presentant
des dangers d’explosion ou d'incendie doivent ére placées 4 dix métres (10m) au moins
de toute maison habitée ou de tous batiments fréquentés par le public.

81 exceptionnellement, 115 se trouvent a une distance inféneure 4 dix métres de cette mason
ou de ces batiments, ils doivent en étre séparés par un mur solide en magonnerie dont la
hauteur sera au moins égale & celle de fa construction la plus élevée (dépdt ou bitiments a
protéger).

En aucun cas ces dépots ne doivent &tre accolés & des dépdts de liquide présentant des
dangers d'incendie et portés sur la nomenclature des établissements classés ».

Les exigences des paragraphes 1 ; 2 ef 3 de article 18 n'ont pas éié prises en compie
par le prometeur dans le document présenté,

Article 20 : « Lorsque les matiéres dangereuses sont susceptibles d"émetire des vapeurs a
températare ambiante, les locaux devront étre largement ventilé »,

51 le local est éclaire a 1'électricité, les canalisations et | appareillage électrique devront
étre antidéflagrants : Cefte obligation n'a pas été prise en compie par le promoteur dans
le dossier soumis.
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B. DEPOTS LIQUIDES :

Le promoteur déclare se  conformer aux normes énoncées par  arrété
"0l 4MMHMDRMIMTPET/UMCECT du ler novembre 1976, portant prescnptions
générales applicables aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes classés
dans la ¥ classe,

Sur la conformité du site du point de vue de son implantation relativement 4 :

— La loi n®066-33 du 24 mai 1966 sur les Etablissements Dangereux, Insalubres ou
Incommodes (EDII) en ses articles 2 et 3 qui disposent respectivement ; « Ces
établissements sont divisés en 3 classes suivant les dangers ou gravité des inconvénients
inhérents & leur exploitation. », « la 17 classe comprend les &ablissements qui doivent &re
éloignés des habitations. La 2°™ classe comprend ceux dont I"éloignement des habitations
n'est pas rigoureusement nécessaire mais dont 1"expleitation ne peut &tre autorisée qu'a la
condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou incommodités fixés
a 'article 1% Dans la 3™ classe sont placés les établissements qui ne présentent pas
d'inconvénients graves ni pour le voisinage ni pour la sécurité publique, sont soumis a des
prescriptions générales édictées dans I'intérét du voisinage ou de la santé publique pour
tous les établissements similaires ».

L*arréié n“014/MMH/MDRMEMTP/T/UMCECT du 1™ novembre 1976, portant

prescriptions générales applicables aux établissements dangereux, insalubres ou
incommaodes rangés dans la 3° classe en ses articles

= Article 18 : « les locaux dans lesquels sont stockées ou manipulées les matiéres présentant
des dangers d’explosion ou d'incendie doivent éire placées a dix métres (10m) au moins
de toute maison habitée ou de tous batiments fréquentés par le public ;

*  Article 25 : un dépot souterrain installé en bordure d'une propriété devra présenter une
distance minimum de deux métres (2m) enire la paroi du réservoir et la limite de
propriété.

= Article 37 : les réservoirs seront 4 plus de six métres (6m) de locaux habités ou occupés,

appartenant ou loués a des tiers. De plus, une zone d'isolement entiérement hibre sera
constitude autour des réservoirs jusqu’a une distance minimum de 2m de leurs parois

* L'arrété conjoint n®0024/MM/MPe/SG/DL du 11 janvier 2025 fixant les distances
minimales relatives 4 I'implantation des dépits d’hydrocarbures rangés dans la 1,
Jime 3émc plasse des établissements dangereux, insalubres et incommodes en son
article 5 qui dispose ‘gune distance minimale de ging cent métres (500m) séparant les
dépins d’hydrocarbures (stations-services, dépots colis, dépdts gaz) rangés dans la 3™
classe des établissements dangereux, insalubres et incommodes doil étre respectde ».
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Les constats faits suite & la visite du site sont les suivanits :

Le site retenu pour I"implantation de la station-service est situé dans la Commune Urbaine de
Gaya.

Il s”agit d"une unité fonciére non lotie, d une superficie cadastrale totale de 1 ha 93 a 45 ca, dont
une portion de 800 m® (40 m = 20 m) est spéciliguement affectée & IMimplantation d’un
établissement classé de 35" catégorie.

Le terrain est couvert par le Titre Fonecier n® TF : TBO5Y, diment inscrit au Livre Foncier de la
Républigue du Niger, et entiérement cloturé,

Les coordonnées du site sont ;

» Latitude : 11905433
« Longitude : 3.474285

Une analvse spatiale des interactions de voisinage du site a é¢ réalisée. Les principales
observations sont les suivantes :

« Caté 1 (fagcade principale) : contact visuel direct avec la Route Nationale RN7, située a
22 m du bord de la parcelle,

= Cbté 2 : continuité fonciére avec le reste du terrain ; présence dhabitations & environ 65
m de Uextrémité de la cliture.

o Cité 3 : contiguité avee un terrain inoccupéd servant de parking d'engins en vis-4-vis,
presence de la station-service Malka (non opérationnelle suite a la fermeture de la
frontiére ), localisée 4 138 m du centre de la parcelle ;

« Coté 4 : prolongement du terrain, actuellerment utilisé comme aire de stationnement
d’engins.

L évaluation de la valnérabilité spatiale indique la présence d"un (01) équipement sensible :

= La station-service Malka, situde a 130 m du site.

Il est important de signaler que le site prévu pour Uimplantation de la station GSP de Gaya fait
actuellement 'objet d'un litige, Vaffaire dtant pendante devant la Cour d'appel, ce gui confére
au terrain un caractére juridiguement litigiewx, Par aillenrs, selon les autorités communales de
Gaya, Nautorisation de consiruire annexée au dossier présente de graves irrégularités, la
signature qui y figure étant manifestement fausse. En outre, aucune trace d'un tel acte n'existe
dans les archives officielles de la mairie, ce gui met en évidence Pabsence de toul fondement
légal et administratif de ladite autorisation.

Article 3 : En se fondant sur les constats relevés aussi bien & partir de |'analyse documentaire que
de la visite de terrain effectuées par I'ARSE, il convient de relever les cas de non-conformités ci-

apres :

- Non respect des distances entre station : La station-service Maika, située & 130 m du site
= Terrain litigieux ;

- Non respect des dispositions technigues d*implantation.
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Article 4 : Au regard de tout ce qui précéde, le Collége de Régulation émet un avis défavarable a
la demande d'ouverture et dexploitation d'un dépdt d"hydrocarbures de 3 classe dénommeé
Station-Service GSP dans la Commune Urbaine de Gaya, (Région de Dosso), sur le site indigué
dans le dossier.

Article 5 : Le présent avis sera notifié au Ministre du Pétrole et publié au Bulletin Officiel et sur le site
Web de I'ARSE.

Ont signg :

M. Ibrahim NOMAQ
Président du Collége de Régulation

M. Saidou ABDOULKARIM Mme ISSA KARIMOU Afssata Billa
Membre du Collége de Régulation Membre du Collége de Régulation

e

M. Mahamadou ILLIASSOU

Membre du Collége de Régulation



